L& COLUMBUS KLIMA

KARBANTARTASI UTASITAS

Targy: Léghiitéses kompakt folyadékhiité berendezés, GALLETTI gyartmanyi

Karbantartasi tevékenység:

s aberendezés lizemelési tapasztalatainak értékelése

o ellenorzé mérések, hitelesitések (homérséklet, sebesség),

« automatikus elemek vizsgalata, szilkség szerint utdna allitdsa, regeneralasa,
o elektromos csatlakozasok ellendrzése, sziikség szerinti utdnhizasa,

o fesziiltségek, aramfelvételek mérése, cllendrzése,

e a berendezés kiils6, belso tisztitasa

* lizemi nyomas ellendrzése, utina 4llitasa,

védelmek, automatikus elemek ellendrzése,

aramfelvétel ellentrzése, hibaelharitas

a berendezés kiilso, bels6 tisztitasa

csatlakozé csOrendszerek és csdszigetelések allapotellendrzése, sziikség esetén javitasa
freonos kordk allapotellenérzése

A berendezésre vonatkoz6 garancia feltétele a rendszeres karbantartis.
A javasolt minimélis karbantartas évi 2 alkalom (dprilis illetve oktéber hénapban).
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